
№ п/п Номер, обозначение, назначение, место установки НКУ и 
оборудования

1 =Смотреть журнал силовых кабелей

2 =Т2

3 =Шкаф №1.Выключатель Q1-T1 ввода 10 кВ тр-ра T1

4 +L1K
=Блок XCQS1-L1K управления разъединителем QS1-L1K (БУ-2-14)

-С5

5 +L1K
=Коробка XB-L1K контактных соединений

6 +L1K
=Привод BQS1-L1K главных ножей QS1-L1K (ПД-14)

-С3
-С1

-L1K-254

7 +L1K
=Привод BQSG1-L1K заземлителей QSG1-L1K (ПД-14)

-С4
-С2

-L1K-255 -L1K-260

8 +L1K
=Шкаф зажимов X-L1K (ШЗВ-60)

-С6 -L1K-253 -L1K-258
-L1K-256

-L1K-259
-L1K-257

9 +L2K
=Блок XCQS1-L2K управления разъединителем QS1-L2K (БУ-2-14)

-С5

10 +L2K
=Коробка XB-L2K контактных соединений

11 +L2K
=Привод BQS1-L2K главных ножей QS1-L2K (ПД-14)

-С3
-С1

-L2K-254

12 +L2K
=Привод BQSG1-L2K заземлителей QSG1-L2K (ПД-14)

-С4
-С2

-L2K-255 -L2K-260

13 +L2K
=Шкаф зажимов X-L2K (ШЗВ-60)

-С6 -L2K-253 -L2K-258
-L2K-256

-L2K-259
-L2K-257

14 +КРУ 10 кВ
=Шкаф №1.Выключатель Q1-T1 ввода 10 кВ тр-ра T1

-TV1K-252

15 +КРУ 10 кВ
=Шкаф №3.ТН 10 кВ TV1T1

16 +КРУ 10 кВ
=Шкаф №4.Линия к ДГК 10 кВ (L2K)

-L2K-190

17 +КРУ 10 кВ
=Шкаф №5.Линия 10 кВ (W1K)

18 +КРУ 10 кВ
=Шкаф №6.ТСН (TN2)

19 +КРУ 10 кВ
=Шкаф №7.Линия 10 кВ (W2K)

20 +КРУ 10 кВ
=Шкаф №8.ТН 10 кВ TV2K

21 +КРУ 10 кВ
=Шкаф №9.Линия 10 кВ (W3K)

22 +КРУ 10 кВ
=Шкаф №10.Линия 10 кВ (W4K)

23 +КРУ 10 кВ
=Шкаф №11.ТН 10 кВ TV1K

24 +КРУ 10 кВ
=Шкаф №12.Линия 10 кВ (W5K)

25 +КРУ 10 кВ
=Шкаф №13.Линия к ДГК 10 кВ (L1K)

-L1K-190

26 +КРУ 10 кВ
=Шкаф №14.Линия 10 кВ (W6K)

27 +КРУ 10 кВ
=Шкаф №15.ТСН (TN1)

28 +КРУ 10 кВ
=Шкаф №16.ТН 10 кВ TV1T2

29 +КРУ 10 кВ
=Шкаф №17.СВ 10 кВ (QC1K)

30 +КРУ 10 кВ
=Шкаф №18.Выключатель Q1-T2 ввода 10 кВ тр-ра T2

31

32 +КРУ 10 кВ
=Шкаф RCCA КНУ КРУ 10 кВ

-L1K-150
-L1K-149
-L1K-148
-L1K-147
-L1K-146

-L2K-150
-L2K-149
-L2K-148
-L2K-147
-L2K-146

-T1-149 -L2K-252
-L2K-251

-W1K-252
-W1K-251

-TN2-252
-TN2-251

-W2K-252
-W2K-251

-W3K-252
-W3K-251

-W4K-252
-W4K-251

-W5K-252
-W5K-251

-L1K-252
-L1K-251

-W6K-252
-W6K-251

-TN1-252
-TN1-251

-T2-149

33 +КРУ 10 кВ
=Шкаф RX1 (K1K)

-T1-150 -W1K-250 -W2K-250 -W3K-250 -L1K-250 -TN1-250

34 +КРУ 10 кВ
=Шкаф RX2 (K2K)

-L2K-250 -TN2-250 -W4K-250 -W5K-250 -W6K-250 -T2-150

35 +ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф N12.Регулирование напряжения (РПН) T1

-T1-147

36 +ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф N12.Регулирование напряжения (РПН) T2

-T2-147

37
+ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф N16. Автоматика управления выключателя 220 кВ 
Q1W1E (ШЭ2607 019)

-Q1W1E-276

38
+ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф N17. Автоматика управления выключателя 220 кВ 
Q2W1E (ШЭ2607 019)

-Q2W1E-276-W1E-301

39

40
+ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф N19. Резервная защита ВЛ 220 кВ "ПС 
Витаминкомбинат"  (W1E) ( ШЭ2607 021)

-W1E-288
-Q1W1E-286
-Q1W1E-281
-Q1W1E-272

-W1E-289
-Q2W1E-286
-Q2W1E-281
-Q2W1E-272

41
+ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф N20. Автоматика управления выключателя 220 кВ 
Q1W2E (ШЭ2607 019)

-Q1W2E-276

42
+ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф N21. Автоматика управления выключателя 220 кВ 
Q2W2E (ШЭ2607 019)

-Q2W2E-276-W2E-301

43

44
+ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф N23. Резервная защита ВЛ 220 кВ "ПС Брюховецкая"  
(W2E) ( ШЭ2607 021)

-W2E-288
-Q1W2E-286
-Q1W2E-281
-Q1W2E-272

-W2E-289
-Q2W2E-286
-Q2W2E-281
-Q2W2E-272

45

46
+ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф N28. Дифференциальная защита ошиновки  К1Е (ШЭ2607
051)

-AK1E-271 -Q1W1E-284
-Q1W1E-279
-Q1W1E-275
-AK1E-270

-Q1W2E-284
-Q1W2E-279
-Q1W2E-275
-AK1E-274

47

48
+ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф N29. Основная и резервная защиты тр-ра Т1 1к. 
(ШЭ2607 041)

-T1-279 -T1-270
-Q1W1E-282
-Q1W1E-277
-Q1W1E-273

-T1-272
-Q1W2E-282
-Q1W2E-277
-Q1W2E-273

49 +ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф N30.Автоматика ДГР 10 кВ (L1K) (Самур)

-L1K-143
-L1K-142
-L1K-141

-L1K-140 -L1K-144 -L1K-145

50

51 +ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф N30.Защита, автоматика управления Q1-Т1 (БЭ2502А03)

-T1-156
-T1-155
-T1-153
-T1-152
-T1-148

-TVW1E-144 -TV1K-140 -T1-154
-T1-151

-T1-288
-T1-287
-AK1E-273

-T1-277
-T1-276
-T1-271

52
+ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф N30.Защита, автоматика управления СВ 10 кВ (QC1K) 
(БЭ2502А02)

-T1-297-T1-296
-T1-295
-T1-294

53 +ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф N31.Автоматика ДГР 10 кВ (L2K) (Самур)

-L2K-143
-L2K-142
-L2K-141

-L2K-140 -L2K-144 -L2K-145

54

55 +ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф N31.Защита, автоматика управления Q1-Т2 (БЭ2502А03)

-TVW2E-144 -T2-156
-T2-155
-T2-153
-T2-152
-T2-148

-T2-151-T2-301
-T1-301

-T2-296
-T2-295
-T2-294

56

57
+ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф N32. Основная и резервная защиты тр-ра Т2 1к. 
(ШЭ2607 041)

-T2-279-T2-270
-Q2W1E-282
-Q2W1E-277
-Q2W1E-273

-T2-272
-Q2W2E-282
-Q2W2E-277
-Q2W2E-273

-T2-297-T2-277
-T2-276
-T2-271

58 +ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф N33. Питание цепей ОБР

59

60
+ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф N34. Основная и резервная защиты тр-ра Т1 2к. 
(ШЭ2607 041)

-T1-280 -T1-275
-Q1W1E-283
-Q1W1E-278
-Q1W1E-274

-T1-281
-Q1W2E-283
-Q1W2E-278
-Q1W2E-274

-T1-300
-T1-290
-T1-289
-T1-282

-T1-284

61

62
+ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф N35. Основная и резервная защиты тр-ра Т2 2к. 
(ШЭ2607 041)

-T2-280-T2-275
-Q2W1E-283
-Q2W1E-278
-Q2W1E-274

-T2-281
-Q2W2E-283
-Q2W2E-278
-Q2W2E-274

-T2-284-T2-300
-T2-290
-T2-289
-T2-282

63

64
+ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф N37. Дифференциальная защита ошиновки  К2Е (ШЭ2607
051)

-AK2E-271-Q2W1E-284
-Q2W1E-279
-Q2W1E-275
-AK2E-270

-Q2W2E-284
-Q2W2E-279
-Q2W2E-275
-AK2E-274

-T2-288
-T2-287
-AK2E-273

65

66
+ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф N45. Основная защита ВЛ 220 кВ "ПС 
Витаминкомбинат"  (W1E) (Micom P546)

-W1E-274
-Q1W1E-285
-Q1W1E-280
-Q1W1E-271

-W1E-275
-Q2W1E-285
-Q2W1E-280
-Q2W1E-271

67

68
+ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф N46. Основная защита ВЛ 220 кВ "ПС Брюховецкая"  
(W2E) (Micom P546)

-W2E-274
-Q1W2E-285
-Q1W2E-280
-Q1W2E-271

-W2E-275
-Q2W2E-285
-Q2W2E-280
-Q2W2E-271

69
+ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф №3.Распределение оперативного тока (2СОПТ шинки 
±2EC1,±2EC2)

-Q1W1E-291 -Q2W1E-291 -Q1W2E-291 -Q2W2E-291 -T1-285-T2-285

70
+ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф №4.Распределение оперативного тока (2 СОПТ шинки 
±2EF1,±2EF2,±2EF3,±2EF4)

-Q1W1E-295
-Q1W1E-287

-Q2W1E-295
-Q2W1E-287

-W1E-287 -Q1W2E-295
-Q1W2E-287

-Q2W2E-295
-Q2W2E-287

-W2E-287 -AK1E-272 -T1-283-T2-283 -AK2E-272

71 +ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф №6.Резервная центральная сигнализация

-W1E-300 -W2E-300 -L1K-270 -L2K-270 -EB-280

72
+ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф №8.Контроллер нижнего уровня (КНУ) 
(Общеподстанционные элементы)

73

74 +ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф №9.Контроллер нижнего уровня (КНУ) (Q1W1E, Q2W1E)

-Q1W1E-297
-Q1W1E-292
-Q1W1E-290
-Q1W1E-289

-Q2W1E-292
-Q2W1E-290
-Q2W1E-289

-W1E-292 -W1E-311

75
+ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф №10.Контроллер нижнего уровня (КНУ) (Трансформаторы 
T1 и T2)

-EB-281

76

77 +ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф №11.Контроллер нижнего уровня (КНУ) (Q1W2E, Q2W2E)

-Q1W2E-297
-Q1W2E-292
-Q1W2E-290
-Q1W2E-289

-Q2W2E-292
-Q2W2E-290
-Q2W2E-289

-W2E-292 -W2E-311

78 +ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф №18.МКПА-2 ВЛ 220 кВ "Витаминкомбинат" (W1E)

-W1E-302 -W1E-303

79 +ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф №22.МКПА-2 ВЛ 220 кВ "Брюховецкая" (W2E)

-W2E-302 -W2E-303

80 +ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф №36.РАС ВЛ 220 кВ "Брюховецкая" (W2E)

-W2E-270
-Q1W2E-293

-W2E-271
-Q2W2E-293

-W2E-304
-W2E-283

-T2-293 -T2-298
-T2-291

-W2E-313
-T2-299
-T2-292

-AK2E-276
-AK2E-275

-W2E-284

81 +ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф №36.РАС ВЛ 220 кВ "Витаминкомбинат" (W1E)

-W1E-270
-Q1W1E-293

-W1E-271
-Q2W1E-293

-W1E-304
-W1E-283

-AK1E-276
-AK1E-275

-T1-298
-T1-291

-T1-293 -W1E-313
-T1-299
-T1-292

-W1E-284

82

83 +ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф №38.ОМП ВЛ 220 кВ "ПС Брюховецкая" (W2E)

-W2E-278 -W2E-279 -W2E-306-W2E-310 -W2E-312
-W2E-305
-W2E-281
-W2E-280

84

85 +ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф №38.ОМП ВЛ 220 кВ "ПС Витаминкомбинат" (W1E)

-W1E-278 -W1E-279 -W1E-306-W1E-310-W1E-312
-W1E-305
-W1E-281
-W1E-280

86 +ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф №47.ТН 220 кВ TVW1E

-Q1W1E-294
-Q1W1E-270

-Q2W1E-294
-Q2W1E-270

-TVW1E-270 -W1E-272-TVW1E-275
-TVW1E-273

-TVW1E-274-TVW1E-271 -W1E-282

87 +ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф №47.ТН 220 кВ TVW2E

-Q1W2E-294
-Q1W2E-270

-Q2W2E-294
-Q2W2E-270

-TVW2E-270 -W2E-272-TVW2E-275
-TVW2E-273

-TVW2E-274-TVW2E-271-W2E-282

88
+ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф №48.Распределение оперативного тока (1 СОПТ шинки 
±1EC1, ±1EC2)

-Q1W1E-288 -Q2W1E-288 -Q1W2E-288 -Q2W2E-288 -T1-274-T2-274

89
+ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф №49.Распределение опертока (1 СОПТ шинки ±1EF1, 
±1EF2, ±1EF3, ±1EF4)

-T1-273-T2-273 -W1E-273 -W2E-273 -W2E-285-W1E-285-W2E-286 -W1E-286

90 +ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф №63.Счетчики 220 кВ (W1E)

-TVW1E-272

91 +ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф №63.Счетчики 220 кВ (W2E)

-TVW2E-272

92 +ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф №63.Счетчики (трансформатор T1)

-T1-144

93 +ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф №63.Счетчики (трансформатор T2)

-T2-144

94
+ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф №70.ПРМ АКА "Кедр" ВЛ 220 кВ "Витаминкомбинат" 
(W1E)

-W1E-290 -W1E-307
-W1E-276

95
+ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф №71.ПРД АКА "Кедр" ВЛ 220 кВ "Витаминкомбинат" 
(W1E)

-W1E-308

96 +ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф №72.ПРМ АКА "Кедр" ВЛ 220 кВ "Брюховецкая" (W2E)

-W2E-290 -W2E-307
-W2E-276

97 +ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф №73.ПРД АКА "Кедр" ВЛ 220 кВ "Брюховецкая" (W2E)

-W2E-308

98
+ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф №74.МЕ 01.Управление ПРД (FOX-515) ВЛ 220 кВ 
"Витаминкомбинат" (W1E)

-W1E-309

99
+ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф №74.МЕ 02.Управление ПРМ (FOX-515) ВЛ 220 кВ 
"Витаминкомбинат" (W1E)

-W1E-291 -W1E-277

100
+ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф №74.МЕ 03.Управление ПРД (FOX-515) ВЛ 220 кВ 
"Брюховецкая" (W2E)

-W2E-309

101
+ОПУ.Помещение панелей
=Шкаф №74.МЕ 04.Управление ПРМ (FOX-515) ВЛ 220 кВ 
"Брюховецкая" (W2E)

-W2E-291 -W2E-277

102 +ОРУ-220 кВ.Узел дугогасящих реакторов L1K, L2K
=Шкаф XP-L1K-L2K питания (ШОВ-4)

-L1K-262

103 +ОРУ-220 кВ.Узел трансформаторов силовых T1, T2
=Шкаф XO-T1, T2 обогрева (ШОВ-2)

-L1K-261

104

105

106 +ОРУ-220 кВ.Яч T1
=Шкаф XT1 зажимов T1 (ШЗВ-200)

-T1-191
-T1-190

-AK1E-140 -T1-195
-T1-145
-T1-141
-T1-140

-T1-196
-T1-146
-T1-143
-T1-142

-T1-194
-T1-193
-T1-192

107

108 +ОРУ-220 кВ.Яч T2
=Шкаф XT1 зажимов T2 (ШЗВ-200)

-T2-194
-T2-193
-T2-192

-T2-191
-T2-190

-T2-195
-T2-145
-T2-141
-T2-140

-T2-196
-T2-146
-T2-143
-T2-142

-AK2E-140

109 +ОРУ-220 кВ.Яч W1E
=ТН 220 кВ TVW1E

110 +ОРУ-220 кВ.Яч W1E
=ШЗН X1TVW1E

-TVW1E-141
-TVW1E-140

-TVW1E-192
-TVW1E-191
-TVW1E-190

111 +ОРУ-220 кВ.Яч W1E
=Шкаф XBQ1-W1E управления выключателем

112 +ОРУ-220 кВ.Яч W1E
=Шкаф XBQ2-W1E управления выключателем

113

114

115

116 +ОРУ-220 кВ.Яч W1E
=Шкаф XQ1W1E зажимов выключателя (ШЗВ-200)

-Q1W1E-147
-Q1W1E-144
-Q1W1E-143
-Q1W1E-142
-Q1W1E-141
-Q1W1E-140

-W1E-145 -Q1W1E-145 -W1E-143-W1E-140-W1E-149-Q1W1E-200
-Q1W1E-199
-Q1W1E-198
-Q1W1E-197
-Q1W1E-196
-Q1W1E-195
-Q1W1E-194
-Q1W1E-193
-Q1W1E-192
-Q1W1E-191
-Q1W1E-190
-Q1W1E-146

117

118

119

120 +ОРУ-220 кВ.Яч W1E
=Шкаф XQ2W1E зажимов выключателя (ШЗВ-200)

-Q2W1E-147
-Q2W1E-144
-Q2W1E-143
-Q2W1E-142
-Q2W1E-141
-Q2W1E-140

-W1E-146 -Q2W1E-145 -W1E-144-W1E-141-W1E-150-Q2W1E-200
-Q2W1E-199
-Q2W1E-198
-Q2W1E-197
-Q2W1E-196
-Q2W1E-195
-Q2W1E-194
-Q2W1E-193
-Q2W1E-192
-Q2W1E-191
-Q2W1E-190
-Q2W1E-146

121 +ОРУ-220 кВ.Яч W1E
=Шкаф XZQ1W1E зажимов QS11-W1E, QS12-W1E (ШЗВ-200)

-Q1W1E-201

122 +ОРУ-220 кВ.Яч W1E
=Шкаф XZQ2W1E зажимов QS13-W1E, QS14-W1E (ШЗВ-200)

-Q2W1E-201

123 +ОРУ-220 кВ.Яч W1E
=ЯЗН сч X2TVW1E

-TVW1E-143-TVW1E-195
-TVW1E-194
-TVW1E-193

124 +ОРУ-220 кВ.Яч W2E
=ТН 220 кВ TVW2E

125 +ОРУ-220 кВ.Яч W2E
=ШЗН X1TVW2E

-TVW2E-141
-TVW2E-140

-TVW2E-192
-TVW2E-191
-TVW2E-190

126 +ОРУ-220 кВ.Яч W2E
=Шкаф XBQ1-W2E управления выключателем

127 +ОРУ-220 кВ.Яч W2E
=Шкаф XBQ2-W2E управления выключателем

128

129

130 +ОРУ-220 кВ.Яч W2E
=Шкаф XQ1W2E зажимов выключателя (ШЗВ-200)

-Q1W2E-147
-Q1W2E-144
-Q1W2E-143
-Q1W2E-142
-Q1W2E-141
-Q1W2E-140

-W2E-145 -Q1W2E-145 -W2E-143-Q1W2E-200
-Q1W2E-199
-Q1W2E-198
-Q1W2E-197
-Q1W2E-196
-Q1W2E-194
-Q1W2E-193
-Q1W2E-192
-Q1W2E-191
-Q1W2E-146

131

132

133

134 +ОРУ-220 кВ.Яч W2E
=Шкаф XQ2W2E зажимов выключателя (ШЗВ-200)

-Q2W2E-147
-Q2W2E-144
-Q2W2E-143
-Q2W2E-142
-Q2W2E-141
-Q2W2E-140

-W2E-146 -Q2W2E-145 -W2E-144-W2E-141
-W2E-140

-W2E-150
-W2E-149

-Q1W2E-195
-Q1W2E-190

-Q2W2E-200
-Q2W2E-199
-Q2W2E-198
-Q2W2E-197
-Q2W2E-196
-Q2W2E-195
-Q2W2E-194
-Q2W2E-193
-Q2W2E-192
-Q2W2E-191
-Q2W2E-190
-Q2W2E-146

135 +ОРУ-220 кВ.Яч W2E
=Шкаф XZQ1W2E зажимов QS11-W2E, QS12-W2E (ШЗВ-200)

-Q1W2E-201

136 +ОРУ-220 кВ.Яч W2E
=Шкаф XZQ2W2E зажимов QS13-W2E, QS14-W2E (ШЗВ-200)

-Q2W2E-201

137 +ОРУ-220 кВ.Яч W2E
=ЯЗН сч X2TVW2E

-TVW2E-143-TVW2E-195
-TVW2E-194
-TVW2E-193
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